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※既設壁合せ
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靴洗場ＵＰ

５

１

ＵＰ

階段室１

ＦＬ－３２０

更衣室

１

５

１０

１２

外部階段

（既存のまま）

ＵＰ

ＦＬ－３２０

物置１

ＦＬ－３２０

搬入口

ＦＬ－４００

（既存のまま）
（外部倉庫）

ＰＳ ＰＳ

冷凍冷蔵庫

ＦＬ－５０

便所
女子 ＦＬ－５０

便所
男子

ＦＬ±０

便所前廊下

ＦＬ±０

階段室２ ＦＬ±０

物置・洗濯室

ＦＬ±０

みそ・醤油製造室

ＦＬ±０

廊下１

ＦＬ±０

発酵室

前室１

ＦＬ±０

準備室１

ＦＬ±０

廊下１

ＦＬ±０

廊下１

ＦＬ±０

物置１

ＦＬ±０

製品庫

ＦＬ±０

廊下１

ＦＬ±０

職員準備室前廊下

ＦＬ±０

職員準備室

昇降口

ＦＬ－１５０
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S
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ｲ
ﾆ
ﾝ
ｸ
ﾞ甲

板

2,000 1,600 400

１３ １２

床

室名 １階 みそ・醤油製造室 ＣＨ＝２８５０

天井

回縁

壁

アルミ製新設

ｔ＝１．０　Ｗ＝１００張り新設

ＬＧＳ下地＋アルミスパンドレル

セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋

嵩上げコンクリート金ごて仕上げ　ｔ＝８０～１３０

水性硬質ウレタン系塗床新設

（ワイヤーメッシュ　１００×１００φ６）＋

室名

天井

回縁

壁

巾木

床

１階 物置・洗濯室 ＣＨ＝２５００

ＬＧＳ下地＋

（下地共）

セメントケイカル板　ｔ＝５．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

塩ビ製新設

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋

Ｒ付ＳＵＳ巾木　Ｈ＝７５新設

水性硬質ウレタン系塗床新設

嵩上げコンクリート
金ごて仕上げ　ｔ＝８０～１３０
（ワイヤーメッシュ　１００×１００φ６）＋

床

巾木

室名

天井

回縁

壁

１階 廊下１

ＬＧＳ下地＋

（下地共）
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋

ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設
（ワイヤーメッシュ　１００×１００φ６）＋

室名 １階 掃除用具入れ ＣＨ＝２５００

天井
ＬＧＳ下地＋

（下地共）

セメントケイカル板　ｔ＝５．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

回縁

壁

塩ビ製新設

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋

セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

巾木 ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

床
既存下地調整＋

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設

室名

天井

回縁

壁

巾木

床

１階 便所前廊下 ＣＨ＝２５００

ＬＧＳ下地＋
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設
（下地共）

塩ビ製新設

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

既存下地調整＋
長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設
一部、嵩上げコンクリート金ごて仕上げ
ｔ＝８０～１３０（ワイヤーメッシュ　１００×１００φ６）＋
長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設

～２８００
ＣＨ＝２３００

嵩上げコンクリート金ごて仕上げ　ｔ＝８０～１３０

巾木 Ｒ付ＳＵＳ巾木　Ｈ＝７５新設

南側腰壁W100：LGS下地+石こうﾎﾞｰﾄﾞt=12.5+
ｾﾒﾝﾄｹｲｶﾙ板t=6+EP-G塗り新設、発砲ｳﾚﾀﾝt=50

床

巾木

壁

回縁

天井

室名 １階～３階 ー

ＬＧＳ下地＋

（下地共）
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設

既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

既存下地調整＋

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設
床

壁

回縁

天井

室名階段室２ １階

巾木

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設
（ワイヤーメッシュ　１００×１００φ６）＋
一部、嵩上げコンクリート
既存のまま

金ごて仕上げ　ｔ＝１６０程度

既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

既存のまま

既存のまま

ＣＨ＝２１００搬入口

既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

クラック補修部分：Uカットシール材充填工法

既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

クラック補修部分：Uカットシール材充填工法

天井

回縁

壁

巾木

床

１階 物置１
～２８５０

ＣＨ＝２５００

ＬＧＳ下地＋

（下地共）

セメントケイカル板　ｔ＝５．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

塩ビ製新設

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋

Ｒ付ＳＵＳ巾木　Ｈ＝７５新設

嵩上げコンクリート
金ごて仕上げ　ｔ＝８０～１３０

水性硬質ウレタン系塗床新設
（ワイヤーメッシュ　１００×１００φ６）＋

室名室名 １階 飲料水製造室
ジャム・清涼

ＣＨ＝２８５０

ｔ＝１．０　Ｗ＝１００張り新設
ＬＧＳ下地＋アルミスパンドレル

水性硬質ウレタン系塗床新設
（ワイヤーメッシュ　１００×１００φ６）＋
嵩上げコンクリート金ごて仕上げ　ｔ＝８０～１３０

天井

壁

床床

巾木

壁

室名 １階 職員準備室前廊下
～２８５０

ＣＨ＝２５００

天井

回縁

ＬＧＳ下地＋

（下地共）
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋

ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

既存下地調整＋

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設
床

巾木

室名

天井

回縁

壁

１階 廊下１
～２８００

ＬＧＳ下地＋

（下地共）
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋

ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設
（ワイヤーメッシュ　１００×１００φ６）＋

床

巾木

壁

回縁

天井

室名 １階～３階 階段室１ ー

ＬＧＳ下地＋

（下地共）
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設

既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

既存下地調整＋

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋

南側腰壁W100：LGS下地+石こうﾎﾞｰﾄﾞt=12.5+
ｾﾒﾝﾄｹｲｶﾙ板t=6+EP-G塗り新設、発砲ｳﾚﾀﾝt=50

回縁 アルミ製新設

巾木 Ｒ付ＳＵＳ巾木　Ｈ＝７５新設

嵩上げコンクリート金ごて仕上げ　ｔ＝８０～１３０

室名

天井

回縁

１階 更衣室

壁

巾木

床
既存下地調整＋

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設

既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

-

ＣＨ＝２１４０

既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

ＣＨ＝２３００室名

回縁

天井

壁

巾木

床

１階 女子便所

ＬＧＳ下地＋

（下地共）
セメントケイカル板　ｔ＝５．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

塩ビ製新設

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設

嵩上げコンクリート

室名 １階 男子便所 ＣＨ＝２５５０

天井
ＬＧＳ下地＋

（下地共）
セメントケイカル板　ｔ＝５．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

塩ビ製新設回縁

壁

セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋

巾木 ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

床

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設

嵩上げコンクリート
金ごて仕上げ　ｔ＝１００
（ワイヤーメッシュ　１００×１００φ６）＋

室名

天井

回縁

壁

巾木

床

１階 準備室１ ＣＨ＝２５００

（下地共）

ＬＧＳ下地＋
セメントケイカル板　ｔ＝５．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

塩ビ製新設

セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

嵩上げコンクリート
金ごて仕上げ　ｔ＝８０～１３０
（ワイヤーメッシュ　１００×１００φ６）＋
長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設
一部、水性硬質ウレタン系塗床新設

床

巾木

壁

室名 １階 前室１
～２８５０

ＣＨ＝２５００

天井

回縁

（下地共）

ＬＧＳ下地＋
セメントケイカル板　ｔ＝５．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

塩ビ製新設

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

Ｒ付ＳＵＳ巾木　Ｈ＝７５新設

水性硬質ウレタン系塗床新設

嵩上げコンクリート
金ごて仕上げ　ｔ＝８０～１３０
（ワイヤーメッシュ　１００×１００φ６）＋

金ごて仕上げ　ｔ＝１００
（ワイヤーメッシュ　１００×１００φ６）＋

ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

ＣＨ＝２５５０

既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

クラック補修部分：Uカットシール材充填工法

ＣＨ＝３０５０
１階 昇降口

（下地共）

ＬＧＳ下地＋
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設回縁

壁

室名

天井

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

（ＦＬ±０）

巾木 ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

（ＦＬ－１５０）

巾木 御影石　Ｈ＝１５０新設

（ＦＬ±０）

床

（ＦＬ－１５０）

床

既存下地調整＋長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設

モルタル下地＋長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設
（ワイヤーメッシュ　１００×１００φ６）＋
一部、嵩上げコンクリート金ごて仕上げ　ｔ＝１２８

（下地共）
磁器質１００角タイル新設
モルタル下地＋

室名

天井

壁

床

１階 職員準備室

ＬＧＳ下地＋

（下地共）
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

既存下地調整＋

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設

床

巾木

室名 １階 風除室
～２８５０

ＣＨ＝２５００

天井

回縁

壁

（下地共）

ＬＧＳ下地＋
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋

ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

嵩上げコンクリート金ごて仕上げ　ｔ＝８０～１３０

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設
（ワイヤーメッシュ　１００×１００φ６）＋

室名

天井

回縁

壁

巾木

床

１階 製品庫 ＣＨ＝２５００

ＬＧＳ下地＋
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設
（下地共）

塩ビ製新設

ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

嵩上げコンクリート金ごて仕上げ　ｔ＝８０～１３０

（ワイヤーメッシュ　１００×１００φ６）＋
長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設

一部、ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

回縁 塩ビ製新設

南側腰壁W100：LGS下地+石こうﾎﾞｰﾄﾞt=12.5+
ｾﾒﾝﾄｹｲｶﾙ板t=6+EP-G塗り新設、発砲ｳﾚﾀﾝt=50

巾木 ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

ＣＨ＝２７００

～３２００

～２８５０

１階総合図

上から物干し竿が欲しい

配置変更

PS

PS

PSPS

PS

外灯用
H=1FL+1300

2E
TV

R

2E

2E

2E

E
温水器用
H=1FL+500

★

★

2E

2E

3,
75
0

2,
05
0

2E

2E

2E

★

2EH=1FL+11502E

★

2E

★

H=1FL+1150

H=1FL+1150

2E
★H=1FL+1150

2E

H=1FL+500

2E

H=1FL+500

2E

H=1FL+500
2E2E2E

H=1FL+500 H=1FL+500
H=1FL+500 2E

2E

H=1FL+500

H=1FL+500

H=1FL+1300
換気ｽｲｯﾁ

★
Ｊ

★

H=1FL+2150
換気扇接続ｽｲｯﾁ

2,250 2,250

H=1FL+2150
換気扇接続ｽｲｯﾁ

★
Ｊ

★★2E
換気ｽｲｯﾁ

H=1FL+1300

H=1FL+1150H=1FL+1300
換気ｽｲｯﾁ

Ｊ
H=1FL+2300

換気扇接続ｽｲｯﾁ

ﾊﾟﾙﾊﾟｰﾌｨｯｼｬｰ
手元開閉器

H=天井面上端合わせ

H=1FL+1300
換気ｽｲｯﾁ換気ｽｲｯﾁ

H=1FL+1300

換気ｽｲｯﾁ
H=1FL+1300

換気ｽｲｯﾁ
H=1FL+1300

換気ｽｲｯﾁ
H=1FL+1300

※W900xD250程度のPS希望
電灯動力盤

PL-1
H=1FL+1135

2E
(ｶﾊﾞｰ付)

E

自動水栓用

E

自動水栓用

E

自動水栓用

2E

ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ

ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ換気扇ｽｲｯﾁ

Rx9 Rx12

2ET
洗濯機用

H=1FL+1300

2E

H=1FL+1150
2E

★
H=1FL+1150

2E★

H=1FL+1150
2E

★

H=1FL+1150 2E

★

H=1FL+1150
2E

★

2E
H=1FL+500

2E
H=1FL+500

2E
H=1FL+500

物置・洗濯室ｽｲｯﾁ

2E H=1FL+500

換気ｽｲｯﾁ
H=1FL+1300

★

換気扇接続ｽｲｯﾁ

★
Ｊ

換気ｽｲｯﾁ
H=1FL+1300 H=1FL+2150

Rx2 ★

みそすり機
手元開閉器
H=1FL+1500

ｵｰﾄﾎﾞｲﾗｰ
手元開閉器
H=1FL+1500

※弱電盤※

誘導標識 避難口
H=1FL+2400

電灯盤
L-1

H=1FL+1185

誘導標識 通路
H=1FL+800

誘導標識 避難口
H=1FL+2100 誘導標識 通路

H=1FL+800

誘導標識 避難口
H=1FL+2400

誘導標識 避難口
H=1FL+2085

照明器具
H=1FL+2300

★

★

ET

E
自動水栓用

H=1FL+300
ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ用

Ｊ
★

ET

ET

★

★

ET

E

自動水栓用

Ｊ
★

H=1FL+300
ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ用

換気扇コンセント有

H=1FL+1750
ﾐﾗｰﾗｲﾄ★

★
ﾐﾗｰﾗｲﾄ

H=1FL+1750

照明器具
H=1FL+2300

★

★

★

誘導標識 避難口
H=1FL+2400

ＥＲ

ＥＲ

※ｱﾙｿｯｸ機器確認※

LAN

警備保障ｽﾍﾟｰｽ追加

PS　W2500→W2850へ変更希望

ｾﾝｻｰﾗｲﾄ追加要望有

有線LAN追加希望有

2E ポット用
H=1FL+1050

ﾎﾟｯﾄ・IH等用ｺﾝｾﾝﾄ追加希望有

冷蔵庫と兼用の為
移動

2E

★

H=1FL+900

H=1FL+900

LAN

有線LAN追加希望有

★

取付要検討
ﾐｰﾄﾐｷｻｰ + ｽﾀｯﾌｧｰ・ｻｲﾚﾝﾄｶｯﾀｰ

手元開閉器
H=1FL+1500

2Fよりｽﾀｯﾌｧｰ分移動・ﾐｰﾄﾐｷｻｰ及びｻｲﾚﾝﾄｶｯﾀｰ開閉器分追加

真空包装機
手元開閉器
H=1FL+1500

ｶﾊﾞｰ付に変更

ｶﾊﾞｰ付に変更

2Fからの移動機器
2Fからの移動機器

2Fからの移動機器

ｼﾞｬﾑ室からの移動
ｼﾞｬﾑ室からの移動

移動

換気扇コンセント有

H=1FL+1750

E

自動水栓用

ﾐﾗｰﾗｲﾄ

複合防災盤(自立型)
H2000xW1200xD350

H=1FL+1435

端子盤(TB-1)
H1130xW430xD160

電気時計
H=1FL+2480

電気時計
H=1FL+2485

電気時計
H=1FL+2300

電気時計
H=1FL+2480

Ｊ

Ｔ

電話用
H=1FL+300

一般電話
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追加　机上配置

移動　机上配置
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34
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ｴｱｺﾝ集中ﾘﾓｺﾝ
H=1FL+1500

給湯器ﾘﾓｺﾝ
H=1FL+1300

空調機ﾘﾓｺﾝx2
H=FL+1500

空調機ﾘﾓｺﾝx3
H=FL+1500

空調機ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ
H=FL+1500

空調機ﾘﾓｺﾝ
H=FL+1500
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EA100DEA150

排水65A

D/RRD

OA150

D/RD/RD/R EA150EA100

※ﾄﾞﾚﾝ配管露出？

※ﾗｲﾆﾝｸﾞ､PSふかし※ﾗｲﾆﾝｸﾞ､PSふかし

※ﾗｲﾆﾝｸﾞ､PSふかし

※ﾗｲﾆﾝｸﾞ､PSふかし

※ﾄｲﾚ、掃除用具入れ
　各ﾗｲﾆﾝｸﾞ､PSふかし

※ﾗｲﾆﾝｸﾞ､PSふかし

75AD

COA 100A

COA 50A

※洗面器へ変更
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