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生徒用実験台
（別途備品工事）
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（別途備品工事）
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ＦＬ±０

物置５

ＦＬ±０

階段室２

ＦＬ±０

廊下３

ＦＬ±０

食品化学実習室

ＦＬ±０ ＦＬ±０

微生物実験室

ＦＬ±０

廊下３

ＦＬ±０

階段室１

ＦＬ±０

物置４

機器分析室兼準備室

ＦＬ±０

倉庫２

68.568.5

6666
68.5 63.5

床

巾木

壁

回縁

天井

室名 ３階 廊下３
ＣＨ＝２３００

～２８００

ＬＧＳ下地＋

（下地共）
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

既存下地調整＋

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設

床

巾木

壁

回縁

天井

室名 倉庫２３階 ＣＨ＝２７００

ＬＧＳ下地＋

（下地共）
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設

ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

既存下地調整＋

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設

床

巾木

壁

回縁

天井

室名 ３階
機器分析室

兼準備室 ＣＨ＝２７００

ＬＧＳ下地＋

（下地共）
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋

セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋

ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

既存下地調整＋

（耐薬品性）　ｔ＝２．０新設
長尺ビニールシート

床

巾木

壁

回縁

天井

室名 ３階 微生物実験室 ＣＨ＝２８５０

（下地共）

ＬＧＳ下地＋
化粧吸音石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋

ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

長尺ビニールシート（耐薬品性）　ｔ＝２．０新設

既存下地調整＋

床

巾木

壁

回縁

天井

室名 １階～３階 ー

ＬＧＳ下地＋

（下地共）
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設

既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

既存下地調整＋

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設

階段室２

既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

クラック補修部分：Uカットシール材充填工法

床

巾木

壁

回縁

天井

室名
３階

２階 ＣＨ＝２５００
～２８００

ＬＧＳ下地＋

（下地共）
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋

既存部：既存吹付タイルの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

既存下地調整＋
長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設

物置３、５

床

壁

天井

長尺ビニールシート（耐薬品性）　ｔ＝２．０新設

既存下地調整＋

室名 ３階 ＣＨ＝２８５０

回縁 塩ビ製新設

巾木 ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

ＬＧＳ下地＋
化粧吸音石こうボード　ｔ＝９．５新設 （下地共）

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋

南側腰壁W100：LGS下地+石こうﾎﾞｰﾄﾞt=12.5+
ｾﾒﾝﾄｹｲｶﾙ板t=6+EP-G塗り新設、発砲ｳﾚﾀﾝt=50

梁底：シナ合板　t=4+CL塗り
梁側面：松集成材　t=25+CL塗り

食品化学実習室

床

巾木

壁

回縁

天井

室名
２階

３階
物置２、４

ＣＨ＝２５００
～２８００

ＬＧＳ下地＋

（下地共）
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設

既存部：既存吹付タイルの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋

ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

既存下地調整＋

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設

床

巾木

壁

回縁

天井

室名 １階～３階 階段室１ ー

ＬＧＳ下地＋

（下地共）
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設

既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

既存下地調整＋

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設

室名 ３階 廊下３
ＣＨ＝２３００

既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設
クラック補修部分：Uカットシール材充填工法

床

巾木

壁

回縁

天井

～２８００

ＬＧＳ下地＋

（下地共）
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋
セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

既存下地調整＋

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設

床

巾木

壁

回縁

天井

室名 倉庫２３階 ＣＨ＝２７００

ＬＧＳ下地＋

（下地共）
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設

ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋

既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設

ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

既存下地調整＋

長尺ビニールシート　ｔ＝２．０新設

床

巾木

壁

回縁

天井

室名 ３階
機器分析室

兼準備室 ＣＨ＝２７００

ＬＧＳ下地＋

（下地共）
化粧石こうボード　ｔ＝９．５新設

塩ビ製新設

ビニール巾木　Ｈ＝７５新設

既存下地調整＋

（耐薬品性）　ｔ＝２．０新設
長尺ビニールシート

ＬＧＳ下地＋石こうボード　ｔ＝１２．５＋

セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
既存壁：既存塗装仕上げの上、ＥＰ－Ｇ塗り新設

セメントケイカル板　ｔ＝６．０＋ＥＰ－Ｇ塗り新設
一部、ＬＧＳ下地＋強化石こうボード　ｔ＝１５．０＋

南側腰壁W100：LGS下地+石こうﾎﾞｰﾄﾞt=12.5+
ｾﾒﾝﾄｹｲｶﾙ板t=6+EP-G塗り新設、発砲ｳﾚﾀﾝt=50

３階総合図
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2E

H=3FL+1150
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H=3FL+2150 H=3FL+1300
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★ E (電気恒温乾燥器用)
H=3FL+1800

E

2E 2E 2E 2E
Rx12

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ + ｱｯﾃﾈｰﾀ
H=3FL+1300

※W600xD200程度のPS希望
(埋込有効幅W=500確保したい)
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2E

E

H=3FL+300
(ﾌﾞﾛｯｸﾊﾞｽ用)

2E

Ｊ

H=3FL+300

ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
(純水製造用)

H=3FL+300
(ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞ用)

E

H=3FL+300
(ｳｪｯﾄｷｬﾋﾞ用)

E

2E
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Ｊ

2E

★★
2E

ET

(冷凍庫用)
H=3FL+2300

E

H=3FL+2300
(ﾌﾘｰｻﾞ用)

E

H=3FL+2300
(防爆冷凍冷蔵用)

天井面取付
(光度計用 + ﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ用)

天井面取付
(ふるい浸透機用 + 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ用)

2E 2E

H=2FL+1300
ｽｲｯﾁx3 + ｱｯﾃﾈｰﾀ

ｽｲｯﾁ(倉庫2)
H=3FL+1300

換気扇接続ｽｲｯﾁ
H=3FL+2150 H=3FL+1300
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H=3FL+1025
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★

2E

H=3FL+1025
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H=3FL+2150 H=3FL+1300

Ｊ
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H=3FL+1025
ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ E付

★
H=3FL+1025

ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ E付

2E

換気扇接続ｽｲｯﾁ
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(台附属ｺﾝｾﾝﾄ)(台附属ｺﾝｾﾝﾄ)

(台附属ｺﾝｾﾝﾄ)(台附属ｺﾝｾﾝﾄ) (台附属ｺﾝｾﾝﾄ)(台附属ｺﾝｾﾝﾄ)

Rx12
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ + ｱｯﾃﾈｰﾀ

H=3FL+1300
2E2E2E2E

H=3FL+1000
(非接触段差測定機用)

E

※実験台上配置で想定

(非接触段差測定機用)
H=3FL+1000

E

※実験台上配置で想定

(非接触段差測定機用)
H=3FL+1000

E

※実験台上配置で想定

2E

H=3FL+1800
(AIR TECH用)

2E

2E

H=3FL+1300
ｽｲｯﾁ(物置5)H=2FL+1235

電灯盤
L-2

誘導標識 避難口
H=3FL+2100

誘導標識 通路
H=3FL+800

誘導標識 避難口
H=3FL+2100

誘導標識 避難口
H=3FL+2100 誘導標識 通路

H=3FL+800

誘導標識 避難口
H=3FL+2100

ｽｲｯﾁ(物置4)
H=3FL+1300

H=3FL+1535

端子盤
TB-3

※W800xD200程度のPS希望

棚内設置
※位置要確認※

Ｇ

H=3FL+250
LPｶﾞｽ警報器

Ｇ

H=3FL+250
LPｶﾞｽ警報器

Ｇ
H=3FL+250

LPｶﾞｽ警報器 Ｇ
H=3FL+250

LPｶﾞｽ警報器

ＧLPｶﾞｽ警報器
H=3FL+250

★

Ｌ

ｶﾞｽ漏れ警報器 中継器
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E
(電気定温乾燥器用)
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E

H=3FL+300
(遠心機用)
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★

E
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E E
(恒温器用)
天井面取付
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★ E

E

(振盪培養器用？ｲﾝｷｭｰﾍﾞｰﾀｰ用？)
天井面取付

★

★

機器高さ要確認

電気時計
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★

電気時計
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電気時計
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★
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H=3FL+1535

電灯盤
L-3-B

電灯盤
L-3-A

H=3FL+1535

H=3FL+1300
換気ｽｲｯﾁ

換気扇接続ｽｲｯﾁ
H=3FL+2150

電灯動力盤
PL-3-A

H=3FL+1185※W800xD300程度のPS希望
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